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1. AC-DC 电源模块耐压测试接线示意图如下：
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测试方法：

接线图如上图所示，按照耐压的测试标准(如 1500VAC)，将耐压值从 0 开始慢慢往上调，

当调至设定值时，在设定值处维持一分钟时间。

2. DC-DC 电源模块耐压测试接线示意图如下：
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测试方法：

接线图如上图所示，按照耐压的测试标准(如 1000VDC)，将耐压值从 0 开始慢慢往上调，

当调至设定值时，在设定值处维持一分钟时间。


